CepTHGHKAT HA NPUPOJHHUS a3 32 H3XOJAHH TOYKH:
Gas quality certificate for the exit points:
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1.anp.25 94,3696 3,3594 1,0429 0,1574 0,1511 0,0259 0,0179 ( 10,0005 0,0140 0,5659 0,2953 0,4627 0,7133 8329 9225 10,729 -39,63
2.anp.25 94,4118 3,3340 1,0316 0,1552 0,1489 0,0255 0,0177 | 10,0006 0,0140 0,5688 0,2920 0,4155 0,7129 8328 9221 10,724 -40,38
3.anp.25 94,4193 3,3377 1,0261 0,1539 0,1467 0,0248 0,0172 ( 10,0006 0,0133 0,5672 0,2932 0,3407 0,7128 8324 9219 10,722 -40,23
4.anp.25 94,4281 3,3403 1,0241 0,1526 0,1451 0,0240 0,0165 | 0,0006 0,0129 0,5632 0,2926 0,4299 0,7126 8322 9219 10,721 -38,33
5.anp.25 94,4221 3,3436 1,0263 0,1522 0,1443 0,0237 0,0162 [ 10,0005 0,0120 0,5661 0,2929 0,3599 0,7126 8322 9218 10,721 -39,79
6.amp.25 94,4065 3,3513 1,0299 0,1527 0,1441 0,0238 0,0163 [ 10,0005 0,0134 0,5687 0,2928 0,3246 0,7128 8321 9219 10,722 -40,39
7.anp.25 94,3939 3,3583 1,0368 0,1544 0,1466 0,0242 0,0165 [ 0,0004 0,0118 0,5651 0,2920 0,3767 0,7129 8322 9222 10,725 -41,35
8.anp.25 94,2710 3,4334 1,0656 0,1597 0,1531 0,0252 0,0175| 0,0005 0,0123 0,5617 0,3001 0,4193 0,7140 8324 9233 10,738 -41,13
9.anp.25 94,3171 3,4037 1,0564 0,1576 0,1505 0,0249 0,0172 ( 10,0004 0,0130 0,5625 0,2967 0,5674 0,7136 8335 9229 10,734 -40,49
10.anp.25 94,3342 3,3946 1,0515 0,1568 0,1488 0,0247 0,0171 ( 0,0005 0,0129 0,5629 0,2959 0,4811 0,7135 8332 9227 10,732 -39,97
11.anp.25 94,3300 3,4056 1,0475 0,1552 0,1470 0,0243 0,0168 [ 0,0005 0,0128 0,5636 0,2967 0,3425 0,7134 8330 9227 10,731 -40,17
12.anp.25 94,2846 3,4471 1,0507 0,1547 0,1456 0,0237 0,0163 [ 0,0004 0,0122 0,5616 0,3030 0,4475 0,7137 8329 9229 10,733 -39,47
13.amp.25 94,2857 3,4514 1,0498 0,1546 0,1447 0,0235 0,0160 [ 10,0004 0,0123 0,5597 0,3019 0,4692 0,7137 8331 9229 10,733 -41,38
14.anp.25 94,2744 3,4636 1,0538 0,1543 0,1450 0,0234 0,0160 [ 0,0004 0,0115 0,5580 0,2997 0,5339 0,7137 8331 9230 10,735 -39,30
15.amp.25 94,2518 3,4708 1,0615 0,1566 0,1482 0,0239 0,0162 [ 10,0005 0,0119 0,5593 0,2993 0,5422 0,7140 8332 9233 10,738 -40,36
16.anp.25 94,2602 3,4660 1,0575 0,1565 0,1482 0,0242 0,0164 [ 0,0005 0,0118 0,5581 0,3007 0,2998 0,7139 8335 9232 10,737 -38,80
17.amp.25 94,2737 3,4552 1,0552 0,1562 0,1476 0,0240 0,0162 [ 10,0005 0,0118 0,5591 0,3007 0,4312 0,7138 8334 9231 10,735 -38,60
18.amp.25 94,1877 3,5157 1,0720 0,1582 0,1497 0,0244 0,0166 [ 0,0004 0,0120 0,5575 0,3058 0,4080 0,7145 8333 9238 10,744 -38,22
19.amp.25 94,2372 3,4822 1,0613 0,1563 0,1475 0,0239 0,0162 [ 0,0004 0,0118 0,5596 0,3035 0,5161 0,7141 8340 9233 10,738 -38,86
20.amp.25 94,2902 3,4437 1,0509 0,1547 0,1465 0,0239 0,0163 [ 0,0005 0,0117 0,5632 0,2985 0,4239 0,7136 8335 9229 10,733 -39,15
21.amp.25 94,2907 3,4397 1,0527 0,1550 0,1477 0,0241 0,0165 [ 10,0004 0,0119 0,5624 0,2988 0,4493 0,7137 8331 9229 10,734 -37,94
22.anp.25 94,3007 3,4239 1,0527 0,1567 0,1493 0,0246 0,0168 [ 0,0005 0,0121 0,5637 0,2991 0,4141 0,7137 8332 9229 10,733 -37,91
23.amp.25 94,3328 3,3988 1,0498 0,1569 0,1492 0,0249 0,0170 [ 0,0006 0,0125 0,5620 0,2956 0,3289 0,7135 8331 9228 10,732 -38,28
24.anp.25 94,4160 3,3317 1,0289 0,1547 0,1469 0,0244 0,0167 [ 0,0004 0,0121 0,5757 0,2925 0,3529 0,7128 8330 9218 10,721 -38,40
25.amp.25 94,6079 3,2198 0,9706 0,1494 0,1437 0,0233 0,0156 [ 0,0000 0,0114 0,5703 0,2880 0,4394 0,7111 8321 9201 10,701 -40,19
26.amp.25 94,5403 3,2984 0,9811 0,1482 0,1394 0,0231 0,0157 [ 0,0009 0,0124 0,5451 0,2955 0,2677 0,7116 8305 9209 10,710 -37,45
27.amp.25 94,4261 3,3707 1,0122 0,1524 0,1432 0,0233 0,0162 [ 10,0009 0,0129 0,5394 0,3028 0,3504 0,7126 8312 9220 10,722 -40,05
28.amp.25 94,0762 3,5702 1,1110 0,1644 0,1565 0,0251 0,0173 [ 10,0005 0,0121 0,5509 0,3158 0,5162 0,7156 8322 9249 10,757 -38,80
29.amp.25 93,9595 3,6523 1,1338 0,1676 0,1600 0,0258 0,0180 [ 0,0004 0,0124 0,5466 0,3236 0,3774 0,7166 8350 9259 10,769 -38,74
30.amp.25 93,8290 3,7360 1,1613 0,1721 0,1646 0,0270 0,0187 [ 0,0003 0,0132 0,5443 0,3335 0,4842 0,7178 8360 9271 10,782 -37,88

BanuaeH 3a cnefiHWUTE U3XOA4HM TOUKM:
Valid for the following exit points:
C051 ArPC YenuHum N3ona MNetpos




C053 'PC Cocoust 2
C054 ArPC Hosu Uckbp
C055 "'PC Cochus 3
C056 PC Codousi 4
CO057P PC MNepHuk



