CepTHHKAT HA NPUPOJHHUS a3 32 H3XOAHH TOUKH:
Gas quality certificate for the exit points:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CEPOBOZIO
BBIJIEPO] +WP;K’;M TOUKA Ha
METAH/ |ETAH/Eth|nPONAH/ |w-ByTam/|__ *~ . HE:TAH nE::zH/n xﬁﬁccﬁ/u a30T/ EH | AmM/Hydr |[TBTHOCT| HMCUA | BUCIA | BUCIA | POCA/
Methane ane Propane |i-butane EYTAH/n-|NEHTAH/1- / n- eo- hexan & |Nitrogen AByokuc/ ogex'm /_ KAJIOPJH KAJIOPMUH KATIOPMHH|  water
Tlepuox butane | pentane pentan | pentan | higher C-arb-on Sulphide | density [OCT/ LCV| OCT/GCV OCT de.;w
Dioxide & point
Mercapta
n sulhur
CH, CoHy  |CaHs i-C4Hyo | n-C,Hyo | i-CsHy, |n-CsHy2 |neo-CsHy,| i-CeHi, N, co, st‘::ERc De"srity/ Lcv/Q | Gev/Q | kwh/m3 | wop/T
Mon % Mon % |Mom % Mon % Mon % Mo: % Mo: % Mo: % Mon % Mon % Mon % Mr/uM3 kg/Sm® |Kcal/Sm?|Kcal/Sm3| kWh/Sm? °c
1.anp.25 94,3696 3,3594 1,0429 0,1574 0,1511 0,0259 0,0179 0,0005 0,0140 0,5659 0,2953 0,4627 0,7133 8329 9225 10,729 -39,63
2.anp.25 94,4118 3,3340 1,0316 0,1552 0,1489 0,0255 0,0177 0,0006 0,0140 0,5688 0,2920 0,4155 0,7129 8328 9221 10,724 -40,38
3.anp.25 94,4193 3,3377 1,0261 0,1539 0,1467 0,0248 0,0172 0,0006 0,0133 0,5672 0,2932 0,3407 0,7128 8324 9219 10,722 -40,23
4.anp.25 95,3656 2,7131 0,9351 0,0912 0,0892 0,0881 0,0279 0,0000 0,0311 0,6306 0,0279 0,0000 0,7055 8290 9185 10,682 -36,73
5.anp.25 95,0440 2,9221 0,9253 0,0903 0,0888 0,0891 0,0272 0,0000 0,0342 0,6306 0,1483 0,0000 0,7081 8293 9188 10,686 -37,19
6.amp.25 94,9598 2,9969 0,9267 0,0905 0,0891 0,0881 0,0278 0,0000 0,0325 0,6325 0,1562 0,0000 0,7086 8297 9192 10,690 -37,70
7.amp.25 94,9291 3,0041 0,9220 0,0907 0,0892 0,0897 0,0278 0,0000 0,0333 0,6470 0,1671 0,0000 0,7088 8295 9190 10,688 -37,55
8.amp.25 94,9355 3,0033 0,9204 0,0904 0,0891 0,0899 0,0282 0,0000 0,0347 0,6489 0,1596 0,0000 0,7088 8296 9191 10,689 -37,42
9.amp.25 94,9635 2,9752 0,9175 0,0902 0,0886 0,0899 0,0275 0,0000 0,0350 0,6497 0,1630 0,0000 0,7086 8293 9188 10,686 -37,22
10.amp.25 94,9588 2,9709 0,9130 0,0898 0,0885 0,0897 0,0278 0,0063 0,0348 0,6514 0,1690 0,0000 0,7087 8293 9188 10,686 -37,25
11.amp.25 94,9954 2,9423 0,9100 0,0894 0,0882 0,0898 0,0279 0,0000 0,0372 0,6521 0,1676 0,0000 0,7084 8290 9185 10,682 -36,89
12.anp.25 94,9747 2,9545 0,9094 0,0895 0,0881 0,0908 0,0280 0,0000 0,0361 0,6540 0,1748 0,0000 0,7086 8290 9185 10,682 -36,35
13.anp.25 94,9708 2,9484 0,9082 0,0894 0,0876 0,0896 0,0278 0,0000 0,0369 0,6556 0,1856 0,0000 0,7087 8289 9183 10,680 -35,80
14.anp.25 94,9780 2,9489 0,9077 0,0895 0,0879 0,0878 0,0279 0,0000 0,0358 0,6570 0,1794 0,0000 0,7085 8288 9183 10,679 -36,23
15.anp.25 94,9715 2,9551 0,9064 0,0891 0,0876 0,0889 0,0274 0,0000 0,0360 0,6587 0,1794 0,0000 0,7086 8288 9183 10,680 -36,67
16.anp.25 94,9674 2,9482 0,9048 0,0890 0,0878 0,0896 0,0276 0,0000 0,0368 0,6596 0,1892 0,0000 0,7087 8287 9182 10,678 -36,29
17.anp.25 94,9879 2,9401 0,9101 0,0890 0,0866 0,0859 0,0269 0,0000 0,0343 0,6539 0,1852 0,0000 0,7084 8286 9181 10,677 -35,20
18.amp.25 94,1877 3,5157 1,0720 0,1582 0,1497 0,0244 0,0166 0,0004 0,0120 0,5575 0,3058 0,4080 0,7145 8333 9238 10,744 -38,22
19.anp.25 94,2372 3,4822 1,0613 0,1563 0,1475 0,0239 0,0162 0,0004 0,0118 0,5596 0,3035 0,5161 0,7141 8340 9233 10,738 -38,86
20.amp.25 94,2902 3,4437 1,0509 0,1547 0,1465 0,0239 0,0163 0,0005 0,0117 0,5632 0,2985 0,4239 0,7136 8335 9229 10,733 -39,15
21.amp.25 94,2907 3,4397 1,0527 0,1550 0,1477 0,0241 0,0165 0,0004 0,0119 0,5624 0,2988 0,4493 0,7137 8331 9229 10,734 -37,94
22.anp.25 94,3007 3,4239 1,0527 0,1567 0,1493 0,0246 0,0168 0,0005 0,0121 0,5637 0,2991 0,4141 0,7137 8332 9229 10,733 -37,91
23.anp.25 94,3328 3,3988 1,0498 0,1569 0,1492 0,0249 0,0170 0,0006 0,0125 0,5620 0,2956 0,3289 0,7135 8331 9228 10,732 -38,28
24.anp.25 94,4160 3,3317 1,0289 0,1547 0,1469 0,0244 0,0167 0,0004 0,0121 0,5757 0,2925 0,3529 0,7128 8330 9218 10,721 -38,40
25.anp.25 94,6079 3,2198 0,9706 0,1494 0,1437 0,0233 0,0156 0,0000 0,0114 0,5703 0,2880 0,4394 0,7111 8321 9201 10,701 -40,19
26.anp.25 94,5403 3,2984 0,9811 0,1482 0,1394 0,0231 0,0157 0,0009 0,0124 0,5451 0,2955 0,2677 0,7116 8 305 9209 10,710 -37,45
27.anp.25 94,4261 3,3707 1,0122 0,1524 0,1432 0,0233 0,0162 0,0009 0,0129 0,5394 0,3028 0,3504 0,7126 8312 9220 10,722 -40,05
28.amp.25 94,0762 3,5702 1,1110 0,1644 0,1565 0,0251 0,0173 0,0005 0,0121 0,5509 0,3158 0,5162 0,7156 8322 9249 10,757 -38,80
29.anp.25 93,9595 3,6523 1,1338 0,1676 0,1600 0,0258 0,0180 0,0004 0,0124 0,5466 0,3236 0,3774 0,7166 8350 9259 10,769 -38,74
30.amp.25 93,8290 3,7360 1,1613 0,1721 0,1646 0,0270 0,0187 0,0003 0,0132 0,5443 0,3335 0,4842 0,7178 8360 9271 10,782 -37,88

BanuaeH 3a cnefiHWUTE U3XO4HM TOUKM:
Valid for the following exit points:
C098 'PC PomaH




C099 AIrPC Mesgpa 1

C100 ArPC Mesgpa 2

C101 AIPC Mesgpa 3

C102 ArPC Tonnodgukauus Bpaua
C103 N'MC Bpaua EkomeTtaH

C104 'PC Bpaua

C105 ATPC MpamopeH

C106 PC YupeH

C120 M'MCYupeH

C108 ATrPC MoHTaHa



